
Stadt Wernigerode - Hochwasserschutzkonzept Wernigerode und Schwachstellenanalyse Schierke

WMS Abflusslinie Taylor 12 Stunden erf. Rückhaltevolumen in m³ 8 814
Vmax Maximalvolumen in m³ 14 423 vorh. Rückhaltevolumen in m³ -
Rückhaltevolumen nach Drosselabzug in m³ 5 609 Retentionsvolumen Becken in m³ 9 000

HQ100 max: 0.50 m³/s
HQ100 reduziert: 0.13 m³/s

mögliches Beckenvolumen: 5 400 m³ dazugehörige Abflussdrosselung: 0.20 m³/s
6 500 m³ 0.25 m³/s
9 000 m³ 0.37 m³/s

11 150 m³ 0.50 m³/s
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HWRB EZG 116B Kaxgrundbach

IST HQ100 Drosselabfluss 0,37 m³/s

Rückhaltevolumen =  9.000 m³

Steinbacher-Consult GmbH
Gustav-Adolf-Str. 1a
06686 Lützen


